
１．　　　は撤去範囲を示す
２．　　　は配管切断位置を示す
３．空調ドレン配管は残置とし既存再利用とする(機器接続部分は撤去)
４．※1はスラブ貫通部の穴埋め処理(100φｘ1ヶ所)を示す
５．再利用しない残置配管には切断部閉塞処理を行うこと
６．吹出口・吸込口の器具は再利用とする

吹出口撤去

接続ダクト撤去
（保温共）

吹出口サイズ

Ｃ：650ｘ150

Ｄ：650ｘ150

Ｅ：900ｘ150
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撤去　空調設備　管理棟　２階平面図（２）
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床置FCU廻り撤去図　S=N.S
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