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撤去　電気設備　管理棟　１階平面図
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IV38×3 E14 (E39)  【 注 記 】

1.天井やり替えに伴う天井機器の撤去及び再取付とする。
2.図中点線の器具は既存のままとする。
3.露出配管は撤去する事｡
4.現地を良く確認の上、現地係員の指示の上施工を行う事。
5.既存ﾌｧﾝｺｲﾙｽｲｯﾁ、ｺﾝｾﾝﾄ撤去後、ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ取付の事。
6.既存ﾌｧﾝｺｲﾙ電源はﾌﾞﾚｰｶｰより配線取外し後、予備回路と
  明記する事。

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 ET付：撤去後ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

R

ET

空調ｽｲｯﾁ：撤去後ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

撤去配線

既存配線

【　凡　例　】特記なき記号は下記による。

電灯分電盤(既存)

制御盤類(既存)

電灯動力盤(既存)

照明器具 蛍光灯 FL40×1 直付

照明器具 蛍光灯 FL110×1 直付

照明器具 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ取付)

非常用照明 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ (非常放送用)

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ- (音響用)

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

煙感知器

誘導灯

照明器具 蛍光灯 FL40×6 埋込形


