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撤去　空調設備　ホール棟　灯油配管平面図

工 事 件 名 図 面 名 称 縮 尺 設計年月日 訂正年月日 照査・検図 図 面 番 号総括設計者 構造設計者 担当設計者 

H29.03皆野町文化会館空調設備更新工事

１．　　　は撤去範囲を示す
２．　　　は配管切断位置を示す
３．再利用しない残置配管には切断部閉塞処理を行うこと

地下オイルタンク(5,000L)廃止処理
　・灯油抜き取り、処分（残量は1,700Ｌを見込む）
　・マンホール部撤去
　・内部清掃、砂充填
　・マンホール部コンクリート埋め
　・廃止届け

サービスタンク(300L)灯油抜き取り処理
　・灯油抜き取り、処分
　・内部清掃

機械室内の配管、機器は全て撤去

（埋設配管）

※ 別図参照
地下オイルタンクマンホール撤去

検知管撤去（４ヶ所）
※ 別図参照

コンクリートスラブ解体・復旧　
300×300（厚さ：300mm）４ヶ所

コンクリートスラブ解体・復旧　
2,000×1,500（厚さ：300mm）


